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Aerazione

di pertinenza delle cantine

0,83 x 1,00 = 0,83 m

2

Aerazione

di pertinenza delle cantine

0,75 x 1,00 = 0,75 m
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Filtro a prova di fumo

TERRAPIENO

Disimpegno

Disimpegno

Filtro a prova di fumo

Filtro a prova di fumo
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PIANTA 2° PIANO INTERRATO - scala 1:200

Aerazione

4,00 x 6,00 = 24,0 m

2

Aerazione

4,00 x 6,00 = 24,0 m

2

Aerazione

4,00 x 5,00 = 20,0 m
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Aerazione

4,00 x 6,00 = 24,0 m
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Aerazione

4,00 x 6,00 = 24,0 m
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Aerazione

4,00 x 5,00 = 20,0 m
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Aerazione

4,00 x 5,00 = 20,0 m
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PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO

USCITA FINALE

UF_0X

PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE

PERCORSO DI ESODO VERSO L'ALTO

PERCORSO DI ESODO Les,d = lunghezza d'esodo di progetto

PERCORSO DI ESODO Lcc,d = lunghezza corridoio cieco di progetto

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE OMOLOGATO D.M.

06/03/1992 (UNI 9492) CON CAPACITA' ESTINGUENTE

NON INFERIORE A 34A 233BC DA 6 kg

E

IDRANTE A MURO UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2

COMPLETO DI TUBAZIONE FLESSIBILE DN 45 A NORMA

UNI EN 14540 DA 20 m E LANCIA A EFFETTI MULTIPLI

PORTA E 30 Sa

PORTA E 90 Sa

COMPARTIMENTAZIONE EI 90

COMPARTIMENTAZIONE EI 120

PORTA E 60 Sa

COMPARTIMENTAZIONE EI 60

PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

LEGENDA

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA VV.F. DN 70

Sup. 3596,8 m

2

VERIFICA SUPERFICIE 2° PIANO INTERRATO

- scala 1:500

ZONA TA

ZONA TM1

TM1

256 m²

TM1

50 m²

TM1

20,4 m²

TM1

71 m²

TA

3295,2 m²

CLASSIFICAZIONE AUTORIMESSA

2° PIANO INTERRATO
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